:f-"“:) Préfecture de YONNE
Q. UNITE TERRITORIALE DE L'YONNE

@ B Agence Régionale de Santé

Bourgogne-

Franche-Comté ‘x:f—

Direction de la Santé Publique - Département Santé-Environnement
. Controéle sanitaire des

EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Auxerre, le 10 février 2017

MONSIEUR LE PRESIDENT

COMMUNAUTE DE COMMUNE AUXERROISE

2 TER rue Faillot
BP 58

89010 AUXERRE CEDEX

J'ai I'honneur de porter 3 votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur I'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.

[

COMMUNAUTE DES COMMUNES AUXERROISES

00080864
0202 COMMUNAUTE DES COMMUNES AUXEF
UDI 000694 COMMUNAUTE AUXERROISE EST
S 0000001388 LABORDE

Prélévement

Unité de gestion
Installation

Point de surveillance

Prélevé le : lundi 06 février 2017 & 11h38
par: LUDOVIC SENNETON
Type visite : D1

Localisation exacte ECOLE MATERNELLE EVIER
Commune AUXERRE
Mesures de terrain Résultats Limites de qualité Références de qualité
inférieure supérieure inférieure supérieure
Température de l'eau 12,8 °C | 25,00
Chlore libre 0,21 mg/LCi2
Chlore total 0,25 mg/LCI2

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Type del'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00080377

Résultats
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Aspect (qualitatif) 0 qualit.
Couleur (qualitatif) 0 qualit.
Odeur (qualitatif) 0 qualit.
Turbidité néphélométrique NFU 0,11 NFU
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
pH ] 7,45 unitépH
MINERALISATION
Conductivité & 25°C | 532 uSiem
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
Ammonium (en NH4) | <0,05 mg/L
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES z
Bact. aér. revivifiables & 22°-C:38h Con’\munaut.e de 1 n/mL
Bact. aér. revivifiables & 36°-44h FAuxerrols <1 nfmL
Bactéries coliformes /100ml-MS T | <1 n/100mL
Entérocoques /100mI-MS 1 b FEV 0% <1 n/100mL
Escherichia coli /100ml -MF _F-I:\R_R!\_léé wQ' <1 n/100mL
Président I
Prospective Fl {
Pole &1 |
pes [ Pote Dpt-promo_|
l Sce Com =
[ pea | Pale DUS
i = Pole Env. A
] Pole TEC |
|r PETR du Grand Auxerrois
1 Aérodrome

6901
Référence laboratoire : LSE1702-11830

Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure  inférieure supérieure
|
2,00
] | | es0 | e00 |
| | | 20000 | 110,00 ]
| | om0 |
o
| |0
0

Information au public : les résultats du contréle sanitaite doivent tre affichés dans les 2 jours aprés réception {art D1321-104 du CSP)
B _ ARSBFC, 25 avenue Pasteur CS 40049 - 89010 AUKERRE GEDEX - T4l: 03 86 5 51 80 42 - Std: 08 08 807 107




Préfecture de YONNE
{\ UNITE TERRITORIALE DE L'YONNE

® ¥ Agence Régionale deSan’re ' Direction de la Santé Publique - Département Santé-Environnement
L \.:;..H__ Contrdle sanitaire des

EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Conclusion sanitaire ( Prélévement N° : 00080864)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pourI'ensemble ) '
des paramétres mesurés. Pour e Directeur de la Santé Publigue

La responsable de |'Unité Territorlale Santé Environnement

¢ lacquelne LAROSE

Information au public : les résultats du contrdle sanitaite doivent &tre affichés dans les 2 iours aprés réception (art D1321 104 du CSP)
ARS BFC, 25 avenue Pasteur CS 40049 - 89010 AUXERRE CEDEX - Tél: 03 86 51 80 42 - Std: 08 08 807 107
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Auxerre, le 10 février 2017

Préfecture de YONNE
UNITE TERRITORIALE DE L'YONNE

Direction de la Santé Publique - Département Santé-Environnement

Controle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

MONSIEUR LE PRESIDENT

COMMUNAUTE DE COMMUNE AUXERROISE

2 TER rue Faillot
BP 58

89010 AUXERRE CEDEX

J'ai I'honneur de porter 4 votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur I'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.

|' COMMUNAUTE DES COMMUNES AUXERROISES

Prélévement 00080865

Unité de gestion 0202

Installation UDI 000697

Point de surveillance S 0000001468 VAUX
Localisation exacte MAIRIE
Commune AUXERRE

COMMUNAUTE DES COMMUNES AUXEF
COMMUNAUTE AUXERROISE SUD

Prélevé le :

lundi 086 février 2017 & 09h40
par: LUDOVIC SENNETON

Type visite : D1

Mesures de terrain

Température de I'eau
Chlore libre
Chiore total

Résultats

0,39 mg/LCI2

10,7 °C
0,43 mg/LCI2

Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

]

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSQ-LSEHL) 6901

Type del'analyse : D1

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Aspect (qualitatif)
Couleur (qualitatif)
Odeur (qualitatif)
Turbidité néphélométrique NFU
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
pH
MINERALISATION
Conductivité & 25°C
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
Ammonium (en NH4)
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
Bact. aér. revivifiables & 22°-68h
Bact. aér. revivifiables & 36°-44h
Bactéries coliformes /100ml-MS
Entérocoques /100mI-MS
Escherichia coli /100ml -MF

Code SISE de l'analyse : 00080378

Résultats

0 qualit.

| 0 qualit.
0 qualit.

0,13 NFU

| 735 unitépH |
’ 541 pSfem
| <0,05 mg/L |

<1 n/mL
| 1 n/mL

<1 n/100mL ‘

=

<

-

n/100mL

<1 n/100mL

=

Référence laboratoire : LSE1702-11848

Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure  inférieure supérieure
2,00
‘ | 650 | 900 |
| | 20000 | 1100,00 |
| | I
|
|
0
o}

lnformatlon au public : les résultats du contréle sanitaite doivent &tre affichés dans les 2 jours aprés réception fart D1321 104 du CSP)

ARSBFC, 25a avenue Pasteur CS 'S 40049 - 89010 AUXERRE CEDEX - Tél: 03 86 51 80 42 - Std: 08 08 807 107



( - Préfecture de YONNE
UNITE TERRITORIALE DE L'YONNE

@ D Agence Régionale de Sama } ‘-‘\ Direction de la Santé Publique - Département Santé-Environnement
Ponrogne v _.‘,-_i'--' Contrdle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Conclusion sanitaire ( Prélévement N° : 00080865)

Eau d'alimentation conforme aux normes en vigueur pour I'ensemble des

paramétres mesurés.Cependant, il est a noter une teneur en chlore libr e trés Pour le Directeur dz la Santé Publique
élevée.La teneur en chlore résiduel sur le réseau de distributi on doit se situer La responsable de I'Unité Territoriale Santé Environnement
entre 0,1 et 0,2mgygl/l. N

7z Jacqueline LAROSE

Information au public : les résultats du contréle sanitaite doivent étre affichés dans les 2 jours aprés réception (art D1321-104 du CSP)
ARS BFC, 25 avenue Pasteur GS 40049 - 89010 AUXERRE CEDEX - Tél: 03 86 51 80 42 - Std: 08 08 807 107 S




gSITe Préfecture de YONNE

f S

f."-.% UNITE TERRITORIALE DE L'YONNE
ey ,gmnégm,edesﬁn{g E: ‘:.‘-] Direction de la Santé Publique - Département Santé-Environnement
Bourgogne- & b Contréle sanitaire des

Franche-Comté G

EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Auxerre, le 10 février 2017

MONSIEUR LE PRESIDENT

COMMUNAUTE DE COMMUNE AUXERROISE

2 TER rue Faillot
BP 58

89010 AUXERRE CEDEX

J'ai I'honneur de porter & votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur I'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.

COMMUNAUTE DES COMMUNES AUXERROISES

00080867
0202 COMMUNAUTE DES COMMUNES AUXEF
UbDl 003097 CCA LINDRY
P 0000001290 CENTRE LINDRY
17 RUE DU 14 JUILLET EVIER CUISINE
LINDRY

Prélévement

Unité de gestion
Installation

Point de surveillance
Localisation exacte
Commune

Prélevé le : lundi 06 février 2017 & 10h35
par: LUDOVIC SENNETON
Type visite : D1

Mesures de terrain Résultats
Température de l'eau 7.3 °C
Chlore libre 0,31 mg/LCI2
Chlore total 0,35 mg/LCI2

Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

N

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Type del'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00080380

Résultats

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif) 0 qualit.

Couleur (qualitatif) 0 qualit.

Odeur (qualitatif) 0 qualit.

Turbidité néphélométrique NFU <0,1 NFU
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH ' 7,50 unitépH
MINERALISATION

Conductivité a 25°C | 549 pSfcm
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4) | <0,05 mgiL
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér, revivifiables & 22°-68h <1 n/mL

Bact. aér. revivifiables & 36°-44h <1 n/mL

Bactéries coliformes /100mI-MS <1 n/100mL

Entérocoques /100ml-MS <1 n/100mL

Escherichia coli /100ml -MF <1 n/100mL

6901
Référence laboratoire : LSE1702-11820

Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure  inférieure supérieure
2,00
| | | 850 | e00 |
| | | 20000 | 110000 |
| | | [ oo
0

Information au public : les résultats du contréle sanitaite doivent &tre affichés dans les 2 iours aprés récention {art D1321-104 du CSP)

_ARS BFC, 25 avenue Pasteur CS 40043 - 89010 AUXERRE CEDEX - Tél: 03 86 51 80 42 - Std: 08 08 807 107



f/ " Préfecture de YONNE
'\ S UNITE TERRITORIALE DE L'YONNE
@ ¥ Agence Régionale desa"% x ~ Direction de la Santé Publique - Département Santé-Environnement

Puursogre- « Qo , Contréle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Conclusion sanitaire ( Prélévement N° : 00080867)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour I'ensemble

des paramétres mesurés. Pour le Directeur de |3 Santé Publique

La respansatle de I 'Unité Territoriale Santé Environnement

/
¢ lacqueline LAROSE

Information au public : les résultats du contrdle sanitaite doivent étre affichés dans les 2 jours aprés réception (art D1321-104 du CSP)
ARS BFC, 25 avenue Pasteur GS 40049 - 83010 AUXERRE CEDEX - Tél: 03 86 51 80 42 - Std: 08 08 807 107
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Auxerre, le 10 février 2017
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Préfecture de YONNE
UNITE TERRITORIALE DE L'YONNE

Direction de la Santé Publique - Département Santé-Environnement

Contrdle sanitaire des

EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

2 TER rue Faillot
BF b8

MONSIEUR LE PRESIDENT
COMMUNAUTE DE COMMUNE AUXERROISE

89010 AUXERRE CEDEX

J'ai I'nonneur de porter a votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur I'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.

COMMUNAUTE DES COMMUNES AUXERROISES

Prélévement
Unité de gestion

00080868

COMMUNAUTE DES COMMUNES AUXEF Prélevé le : lundi 06 février 2017 & 11h00

Installation UDI 000696 COMMUNAUTE AUXERROISE OUEST par: LUDOVIC SENNETON
Point de surveillance S 0000001190 CENTRE SAINT-GEORGES Type visite : D1
Localisation exacte 12 RUE DU VERGER EVIER CUISINE
Commune SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE
Mesures de terrain Résultats Limites de qualité Références de qualité
inférieure supérieure inférieure supérieure
Température de l'eau 13,8 °C ‘ 25,00 ‘
Chlore libre 0,20 mg/LCI2
Chilore total 0,25 mg/LCI2
Analyse laboratoire
Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
Type del’analyse : D1 Code SISE de I'analyse : 00080381 Référence laboratoire : LSE1702-11808
Résultats Limites de qualité Références de qualité
inférieure supérieure  inférieure supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Aspect (qualitatif) 0 qualit.
Couleur (qualitatif) 0 qualit.
Odeur (qualitatif) 0 qualit.
Turbidité néphélométrique NFU <0,1 NFU 2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
pH | 735 unitépH | | | es0 | e00 |
MINERALISATION
Conductivité & 25°C | 543 pSiem | } | 20000 | 110000 |
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
Ammonium (en NH4) | <0,05 mgiL | | | | om0 |
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
Bact. aér. revivifiables a 22°-68h 1 n/mL
Bact. aér. revivifiables a 36°-44h <1 n/mL
Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/100mL 0
Entérocoques /100mi-MS <1 n/100mL 0
Escherichia coli /100ml -MF <1 n/100mL ‘

Information au public : les résultats du contrdle sanitaite doivent &tre affichés dans les 2 jours aprés récention (art D1321-104 du CSP)
ARS BFC, 25 avenue Pasteur CS 40049 - 83010 AUXERRE CEDEX - Tél: 03 86 51 80 42 - Std: 08 08 807 107




a R Préfecture de YONNE
S UNITE TERRITORIALE DE L'YONNE

@5 Agence Régionale desanté""-‘.;‘J Direction de la Santé Publique - Département Santé-Environnement
purgnne ¢ Qg Contréle sanitaire des
' EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Conclusion sanitaire ( Prélévement N° : 00080868)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble . o
des paramétres mesurés. Pour le Directeur de la Santé Publique

La responsable de |'Unité Territoriale Santé Environnement

] 2
bl I =
e
/
= -
-

L{ Jacqueline LAROSE

Information au public : les résultats du contréle sanitaite doivent étre affichés dans les 2 jours aprés réception {art D1321-104 du CSP)
ARS BFC, 25 avenue Pasteur CS 40049 - 89010 AUXERRE CEDEX - T&l: 03 86 51 80 42 - Std: 08 08 807 107
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Préfecture de YONNE
UNITE TERRITORIALE DE L'YONNE
Direction de la Santé Publique - Département Santé-Environnement
Controdle sanitaire des

EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Auxerre, le 10 février 2017

MONSIEUR LE PRESIDENT

COMMUNAUTE DE COMMUNE AUXERROISE

2 TER rue Faillot
BP 58

89010 AUXERRE CEDEX

J'ai 'honneur de porter a votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur I'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.

Prélévement 00080866
Unité de gestion 0202 COMMUNAUTE DES COMMUNES AUXEF
Installation UDI 000696 COMMUNAUTE AUXERROISE QUEST

P 0000000696 CENTRE CHEVANNES
MAIRIE
CHEVANNES

Point de surveillance
Localisation exacte
Commune

'COMMUNAUTE DES COMMUNES AUXERROISES

Prélevé le : lundi 06 février 2017 & 10h11
par: LUDOVIC SENNETON
Type visite : D1

Mesures de terrain Résultats
Température de 'eau 75 °C
Chlore libre 0,33 mg/LCI2
Chlore total 0,37 mg/LCI2

Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

1 25,00 ‘

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Type del’analyse : D1 Code SISE de I'analyse : 00080379

Résultats

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif) 0 qualit.

Couleur (qualitatif) 0 qualit.

Odeur (qualitatif) 0 qualit.

Turbidité néphélométrique NFU <0,1 NFU
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH | 7,70 unitépH
MINERALISATION

Conductivité & 25°C ‘ 542 pSiem
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4) ‘ <0,05 mgiL
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables & 22°-68h <1 n/mL

Bact. aér. revivifiables a 36°-44h 1 n/mL

Bactéries coliformes /100ml-MS <1 n/100mL

Entérocoques /100mi-MS <1 n/100mL

Escherichia coli /100ml -MF <1 n/100mL

6901
Référence laboratoire : LSE1702-11764

Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure  inférieure supérieure
2,00
| | | es50 9,00 |
‘ | ‘ 200,00 1100,00 ]
| | l 010 |
|
|
o
0

Information au public : les résultats du contrdle sanitaite doivent étre affichés dans les 2 jours aprés réception (art D1321-104 du CSP)
ARS BFC, 25 avenue Pasteur CS 40049 - 89010 AUXERRE CEDEX - Tél: D3 86 51 80 42 - Std: 08 08 807 107




| Préfecture de YONNE
6}_ - UNITE TERRITORIALE DE L'YONNE
@ Agence Régionale de Santé. \] \ Direction de la Santé Publique - Département Santé-Environnement
-

Buurgomne o Qe Controdle sanitaire des
= EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Congclusion sanitaire ( Prélévement N° : 00080866)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour I'ensemble

des paramétres mesurés. Pour [e Directeur de (3 Santé Publique

L2 responsable de |'Unité Territoriale Santé Environnement
L& h ey O " -

C lacquelne LAROSE

Information au public : les résultats du controle sanitaite doivent étre affichés dans les 2 iours aprés réception (art D1321-104 du CSP)
ARS BFC, 25 avenue Pasteur GS 40049 - 89010 AUXERRE CEDEX - Tél: 03 86 51 80 42 - Std: 08 08 807 107 B |
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Auxerre, le 10 février 2017

Préfecture de YONNE
UNITE TERRITORIALE DE L'YONNE
Direction de la Santé Publique - Département Santé-Environnement

Contréle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

2 TER rue Failiot
BP 58
89010 AUXERRE CEDEX

MONSIEUR LE PRESIDENT
COMMUNAUTE DE COMMUNE AUXERROISE

Jai I'honneur de porter a votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur I'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.

COMMUNAUTE DES COMMUNES AUXERROISES

Prélévement 00080869
Unité de gestion 0202
Installation uDI 001007

Point de surveillance
Localisation exacte

P 0000001002 CENTRE VALLAN

COMMUNAUTE DES COMMUNES AUXEF Prélevé le :

COMMUNAUTE AUXERROISE-VALLAN par: LUDOVIC SENNETON
Type visite : D1

2 RUELLE A BEAU EVIER CUISINE

lundi 06 février 2017 & 09h06

Commune VALLAN

Mesures de terrain Résullats Limites de qualité Références de qualité
inférieure supérieure inférieure supérieure

Température de 'eau 8,3 °C 25,00
Chlore libre 0,13 mg/LCI2
Chilore total 0,16 mg/LCI2
Analyse laboratoire
Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type del'analyse : D1

Code SISE de I'analyse : 00080382

Référence laboratoire : LSE1702-11791

Résultats Limites de qualité Références de qualité
inférieure supérieure  inférieure supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
Aspect (qualitatif) 0 qualit.
Couleur (qgualitatif) 0 qualit.
Odeur (qualitatif) 0 qualit. |
Turbidité néphélométrique NFU <0,1 NFU 2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
pH | 7,45 unitépH | | 650 | 900
MINERALISATION
Conductivité & 25°C ] 545 pS/cm | | 20000 | 110,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
Ammonium (en NH4) [ <0,05 mglL | ] 0.10
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
Bact. aér. revivifiables a 22°-68h <1 n/mL
Bact. aér. revivifiables a 36°-44h <1 n/mL
Bactéries coliformes /100mI-MS <1 n/100mL 0
Entérocoques /100ml-MS <1 n/100mL [0}
Escherichia coli /100mI -MF <1 n/100mL 0

Information au public : les résultats du contrble sanitaite doivent étre affichés dans les 2 jours aprds réception (art D1321-104 du CSP)
ARS BFC, 25 avenue Pasteur CS 40049 - 83010 AUXERRE CEDEX - Tél: 03 86 51 80 42 - Std: 08 08 807 107




" Préfecture de YONNE
r Q. ' UNITE TERRITORIALE DE L'YONNE
@) AEenw Régionale de Sanf(?:"? :w Direction de la Santé Publique - Département Santé-Environnement
Burggre Q) Contréle sanitaire des

EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Conclusion sanitaire ( Prélévement N° : 00080863)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble ) '
des paramétres mesurés. Pour [e Directeur de (3 Santé Publique

L& responsable de ['Unité Territoriale Santé Environnement

) S ‘l

=

-

C lacqueline LAROSE

Information au public : les résultats du contréle sanitaite doivent étre affichés dans les 2 jours aprés réception {art D1321-104 du CSP)
ARS BFC, 25 avenue Pasteur CS 40049 - 83010 AUXERRE CEDEX - Tél: 03 86 51 80 42 - Std: 08 08 807 107 .




e; R Préfecture de YONNE
\‘xx___ UNITE TERRITORIALE DE L'YONNE

© D Agence Régionale deSanté ¥ Direction de la Santé Publique - Département Santé-Environnement
L Y Contrdle sanitaire des

EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

MONSIEUR LE PRESIDENT

Auxerre, le 10 février 2017 COMMUNAUTE DE COMMUNE AUXERROISE

2 TER rue Faillot
BF b8

89010 AUXERRE CEDEX

J'ai I'honneur de porter a votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur I'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.

COMMUNAUTE DES COMMUNES AUXERROISES

Prélévement 00080870
Unité de gestion 0202  COMMUNAUTE DES COMMUNES AUXEF ~ Prélevéle: lundi 06 février 2017 & 08h01
Installation UDI 001007  COMMUNAUTE AUXERROISE-VALLAN par: LUDOVIC SENNETON
Point de surveillance P 0000001002 CENTRE VALLAN Type visite : D2
Localisation exacte 2 RUELLE A BEAU EVIER CUISINE
Commune VALLAN
X‘r; é;;;‘lggc;;a't';;;e Résultats Limites de qualité Références de qualité
inférieure supérieure inférieure supérieure
Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
Type del'analyse : D2 Code SISE de I'analyse : 00080383 Référence laboratoire : LSE1702-11792
Résultats Limites de qualité Références de qualité
inférieure supérieure  inférieure supérieure
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS
Chlorure de vinyl monomére | <0,50 pgfl | | 0,50 '
FER ET MANGANESE
Fer total j <10 gl | | | 200,00 |
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU
Acéraphténe <0,010 pg/l
Acénaphthyléne <0,005 g/l
Anthracéne <0,005 g/
Benzanthracéne <0,005 pgf
Benzo(a)pyréne * <0,005 g/l 0,01
Benzo(b)fluoranthéne <0,005 pg/l 0,10
Benzo(g,h,i)péryléne <0,005 pgi 0,10
Benzo(k)flucranthéne <0,005 pgfl 0,10
Chryséne <0,005 pg/l
Dibenzo(a,h)anthracéne <0,005 pg/l
Fluoranthéne * 0,016 pg/l
Fluoréne 0,009 ugl
Hydrocarb.polycycl.arom. (4subst.) <0,020 g/l 0,10
Hydrocarb. polycycl.arom. (6subst.*) <0,030 pg/l
Indéno(1,2,3-cd)pyréne <0,005 g/t 0,10
Naphtaléne <0,010 g/l
Phénantréne 0,051 pg/l
Pyrére <0,005 pg/l

Information au public : les résultats du contréle sanitaite doivent &tre affichés dans les 2 iours aorés réception {art D1321-104 du CSP)
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Préfecture de YONNE
UNITE TERRITORIALE DE L'YONNE
Direction de la Santé Publique - Département Santé-Environnement

Controle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Limites de qualité

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Antimoine
Cadmium
Chrome total
Cuivre
Nickel
Plomb

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Nitrites (en NO2)

Résultats
intéenaure supérieire mnteriairn
<1 pg/l 5,00
<1 pgll 5,00
<5 pgh 50,00
0,028 mg/L 2,00
<5 pgll 20,00
<2 ugll 10,00
<0,02 mg/L 0,50

Conclusion sanitaire ( Prélévement N° : 00080870)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pourl'ensemble
des paramétres mesurés.

QUNANANIra

1,00

Pour |e Directeur de la Santé Publique

La responsable de |'Unité Territoriale Santé Environnement

Information au public : les résultats du contrdle sanitaite doivent &tre affichés dans les 2 iours aprés réception (art D1321-104 du CSP)
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